




Zestawienie wyników badań próbek wody w II półroczu 2020 r. pobranych 
z wodociągu sieciowego Nadolice Wielkie umieszczono w tabeli nr 2. 

W tabeli nr 3 zamieszczono informację o ocenie jakości wody w II półroczu 2020 r. 
dostarczanej odbiorcom z urządzeń wodociągowych funkcjonujących w gminie Czernica. 

Analizując uzyskane wyniki badań próbek kontrolnych wody w II półroczu 2020 r. 
z poszczególnych urządzeń wodociągowych w gminie Czernica stwierdzono: 

❖ Wodociąg sieciowy Nadolice Wielkie - zbadano 8 próbek wody, wszystkie
spełniły wymagania sanitarne.

Informacje dodatkowe: 
1. Wobec Zarządcy wodociągów nie jest prowadzone postępowanie administracyjno

egzekucyjne.
2. Zaplanowana na II półrocze 2020 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

we Wrocławiu kontrola wodociągu sieciowego Nadolice Wielkie zaopatrującego
mieszkańców gminy Czernica w wodę, zarządzanego przez Zakład Gospodarki
Komunalnej Czernica Sp. z o.o., ul. Wrocławska 111, 55-003 Ratowice, nie
została zrealizowana. Brak kontroli spowodowany był wykonywaniem
dodatkowych czynności związanych z ogłoszeniem na terytorium Polski stanem
epidemii koronawirusa SARS-Co V-2.

3. Zarządca wodociągu przekazywał wyniki badań próbek wody, pobieranych
w ramach kontroli wewnętrznej zgodnie. z przedstawionym i zaakceptowanym
przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu
harmonogramem badania wody na 2020 r. w ramach kontroli wewnętrznej.

Na podstawie przeprowadzonej analizy wyników badań kontrolnych próbek wody 
pobranych z wodociągu funkcjonującego na terenie gminy Czernica, oceniono, iż jakość 
wody produkowanej i dostarczanej w II półroczu 2020 r. była zgodna z wymaganiami 
określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie 
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294). 

Wodę produkowaną i dostarczaną odbiorcom w II półroczu 2020 r. 
z wodociągu sieciowego funkcjonującego w gminie Czernica uznano za przydatną do 

spożycia przez ludzi. 

Ocenę sporządziła: 
Edyta Świderska 
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Tabela Nr 1. Zakres analiz próbek kontrolnych wody w ramach monitoringu kontrolnego 

i przeglądowego 

.:jl{�\ !f)i;,d:P/'i;:Monitorimdtonti:-oh1:v ''':J!:!'1,:';/1\,� • ,,.��·-, Monlforlii2 · •· iloWJ•�jj;•;�:r,;:,_·il!l
I 2 

Wskaźniki bakteriologiczne '·' \:. 
-

I Bakterie _grupy coli I Bakterie grupy coli 
2 Escherichia coli (E. coli) 2 Escherichia coli (E. coli) 
3 Ogólna liczba mikroorganizmów 3 Enterokoki 

w temp.22° ±2° C po 72 h 
4 Ogólna liczba mikroorganizmów 

w temp.22° ±2° C po 72 h 
5 Clostridium perfringens 

(łącznie ze sporami) 
Wskaźniki fizyczne i organoJeptyczne [i .. 

I Barwa I Barwa 
2 Mętność 2 Mętność 
3 Stężenie jonów wodoru (pH) 3 Stężenie jonów wodoru (pH) 
4 Przewodność elektryczna 4 Przewodność elektryczna 
5 Zapach 5 Zapach 
6 Smak 6 Smak 

Parametry chęmiczne 
' 

., 

I Jon amonu 
2 Azotyny 
3 Azotany 
4 Żelazo 
5 Mangan 
6 Arsen 

' ,. 
7 Kadm 
8 Chrom 

-·· 

9 Trihalometany - ogółem (L THM) 
10 Chlorki 
11 Ołów 
12 Sód 
13 Bor 
14 Siarczany 
15 Utlenialność z KMnO4 
16 Cyjanki 
17 Twardość 
18 Bromiany 
19 Rtęć 
20 Miedź 
21 Nikiel 
22 Antymon 
23 Selen 
24 LWWA 
25 Benzo(a)piren 
26 L pestycydów 
27 Fluorki 
28 Benzen 
29 Glin (Al) 
30 Epichlorohydryna 
31 Chlorek winylu 
32 l ,2 -dichloroetan
33 Akrylamid 
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34 � trichloroeten i tertachloroetenu 

35 Chlor wolny 

36 Ogólnv we!!iel organicznv (OWO) 

37 Bromodichlorometan 

38 Chloraminy 

39 � chloranów i chlorvnów 
40 Ozon 

41 Trichlorometan (chloroform) 

42 Magnez 

43 Srebro 
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