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POLSKIE CENTRUM
AKREDYTACJI

©

BADANIA

AB 1095

Sprawozdanie z badan Nr: W/0/06/2021/955/FM/5

Zleceniodawca:

Zlecenie Nr:

Zaktad Gospodarki Komunalnej Czernica Sp. z 0.0. 55-003 Ratowice, ul. Wroctawska 111
W/0/06/2021/955

A - metodyka akredytowana (AB 1095); referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodno$ci w obszarze regulowanym prawnie).

AE - metodyka akredytowana (AB 1095) z zakresu elastycznego - referencyjna o ile prawo tak stanowi / rownowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnos$ci

w obszarze regulowanym prawnie).

AR - metodyka akredytowana (AB 1095) rownowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodno$ci w obszarze regulowanym prawnie).

MON - metodyka akredytowana w zakresie OiB

GMP+ - metodyka objeta zatwierdzeniem w zakresie GMP+ B11 (badania pasz)

A/P - metodyka akredytowana Podwykonawcy

P - metodyka nieakredytowana Podwykonawcy

Przedmiot badania:

Woda przeznaczona do spozycia

Zatwierdzenie do wykonywania badan:

Decyzja: PPIS Legionowo nr HKN 24/2020 z dn. 04.11.2020, PPIS Katowice nr NS/HKi$/4560/ZL/W/22-11/2020
z dn. 25.09.2020

Punkt pobrania:

Kurek czerpalny

Data: 30 czerwca 2021

Adres pobrania:

Miegjsce pobrania:

Godzina pobrania:

Temp. probki pobranej [°C]:

55-002 Kamieniec Wroctawski, Kolejowa 8

Wodociag sieciowy publiczny Nadolice Wielkie
08:44:00
17.9

Pobranie probek wg: A PN-EN ISO 19458:2007, A PN-ISO 5667-5:2017-10/Ap1:2019-07

Transport probek:  JARS S.A. Pobierajacy:  Probkobiorca JARS nr: 2365
Numer probki: 27830/06/21 Ocena probki:  bez zastrzezen Data rozpoczgcia badan:  30-06-2021 Data zakonczenia badan: 08-07-2021
Lab. Badany parametr jm. | Akr. Metodyka badania wg Wymagania Wynik Np.** N
Liczba bakterii grupy coli jtk/100ml | AE | PN-EN ISO 9308-1:2014-12, PN-EN | 0; jtk/100ml; Rozp.MZ 0
M ISO 9308-1:2014-12/A1:2017-04 (Dz.U.2017.2294)
Liczba Escherichia coli jtk/100ml | AE | PN-EN ISO 9308-1:2014-12, PN-EN | 0; jtk/100ml; Rozp.MZ 0
M ISO 9308-1:2014-12/A1:2017-04 (Dz.U.2017.2294)
Liczba Enterokokéw jtk/100ml | AE | PN-EN ISO 7899-2:2004 0; jtk/100ml; Rozp.MZ 0
M (Dz.U.2017.2294)
Liczba Clostridium perfringens facznie| jtk/100ml | AE | PN-EN ISO 14189:2016-10 0; jtk/100ml; Rozp.MZ 0
M ze sporami (Dz.U.2017.2294)
Ogolna liczba mikroorganizméw w jtk/ml AE | PN-EN ISO 6222:2004 -; jtk/ml; Rozp.MZ (Dz.U.2017.2294) 0
M 22+2°C
Barwa mg/l Pt A | PN-EN ISO 7887:2012 pkt 6 -; Rozp.MZ (Dz.U.2017.2294) <5
M
Mgtnosé¢ NTU A | PN-EN ISO 7027-1:2016-09 pkt 5.3 -; NTU; Rozp.MZ (Dz.U.2017.2294) 0,17 +/-0,03
M
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Lab. Badany parametr jm. | Akr. Metodyka badania wg Wymagania Wynik Np.** N

Liczba progowa smaku (TFN) A | PN-EN 1622:2006 Akceptowalny przez konsumentow i <1

L bez nieprawidlowych zmian.;
Rozp.MZ (Dz.U.2017.2294)

Liczba progowa zapachu (TON) A | PN-EN 1622:2006 Akceptowalny przez konsumentow i <1

L bez nieprawidlowych zmian.;
Rozp.MZ (Dz.U.2017.2294)

pH (in-situ) - A | PN-ENISO 10523:2012 od 6,5 do 9,5; -; Rozp.MZ 7.8 +/-1,6
PS (Dz.U.2017.2294)

Przewodnos¢ elektryczna wiasciwa w uS/em A | PN-EN 27888:1999 od 0 do 2500; pS/cm; Rozp.MZ. 512 +/-26
PS temp. 25°C (in-situ) (Dz.U.2017.2294)

Akryloamid ng/l A | PB-148/LF wyd. 2 z dnia 05.04.2013 | <0,10; pg/l; Rozp. MZ (Dz.U. <0,040
M 2017.2294)

Antymon ng/l AE | PN-ENISO 17294-2:2016-11 <5; ng/l; Rozp.MZ (Dz.U.2017.2294) <10
M

Arsen ng/l AE | PN-ENISO 17294-2:2016-11 <10; pg/l; Rozp.MZ 1,4 +/-0,3
M (Dz.U.2017.2294)

Azotany mg/l A | PN-ENISO 13395:2001 < 50; mg/l; Rozp.MZ 10 +/-2
M (Dz.U.2017.2294)

Benzen ng/l A | PN-ISO 11423-1:2002 <1,0; pg/l; Rozp.MZ <0,25
M (Dz.U.2017.2294)

Benzo(a)piren ng/l A | PB-160/LF wyd. 6 z dnia 15.03.2016 | <0,010; pug/l; Rozp.MZ <0,0020
M (Dz.U.2017.2294)

Bor mg/l AE | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 <1,0; mg/l; Rozp.MZ 0,021 +/-0,004
M (Dz.U.2017.2294)

Bromiany ng/l A | PN-EN ISO 11206:2013-07 <10; pg/l; Rozp.MZ 1
M (Dz.U.2017.2294)

Chlorek winylu ng/l AE | PN-ENISO 10301:2002 <0,50; pg/l; Rozp.MZ <0,10
M (Dz.U.2017.2294)

Chrom ng/l AE | PN-ENISO 17294-2:2016-11 <50; ng/l; Rozp.MZ <0,50
M (Dz.U.2017.2294)
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Lab. Badany parametr jm. | Akr. Metodyka badania wg Wymagania Wynik Np.** N
Cyjanki ogolne ng/l A | PN-ENISO 14403-2:2012 <50; pg/l; Rozp.MZ <10
M (Dz.U.2017.2294)
1,2-dichloroetan (EDC) ng/l AE | PN-EN ISO 10301:2002 <3,0; ug/l; Rozp.MZ <0,50
M (Dz.U.2017.2294)
Epichlorohydryna ng/l A | PB-190/LF wyd. 3 z dnia 25.03.2019 | <0,10; pg/l; Rozp.MZ <0,025
M (Dz.U.2017.2294)
Fluorki mg/1 A PN-EN ISO 10304-1:2009, PN-EN <1,5; mg/l; Rozp.MZ 0,17 +/-0,02
M ISO 10304-1:2009/AC:2012 (Dz.U.2017.2294)
Kadm ng/l AE | PN-ENISO 17294-2:2016-11 <5; ng/l; Rozp.MZ (Dz.U.2017.2294) <0,50
M
Miedz mg/l AE | PN-ENISO 17294-2:2016-11 <2,0; mg/l; Rozp.MZ <0,00050
M (Dz.U.2017.2294)
Nikiel ng/l AE | PN-ENISO 17294-2:2016-11 <20; pg/l; Rozp.MZ 49 +/-1,0
M (Dz.U.2017.2294)
Otoéw ng/l AE | PN-ENISO 17294-2:2016-11 <10; pg/l; Rozp.MZ <0,50
M (Dz.U.2017.2294)
Rtgé ng/l AE | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 <1; pg/l; Rozp.MZ (Dz.U.2017.2294) <0,10
M
Selen ng/l AE | PN-ENISO 17294-2:2016-11 <10; pg/l; Rozp.MZ 5,9 +/-0,9
M (Dz.U.2017.2294)
Suma trichloroetenu i tetrachloroetenu ng/l A | PN-ENISO 10301:2002 <10; ng/l; Rozp.MZ <1,0
M (Dz.U.2017.2294)
Suma WWA (z obliczen) ng/l A | PB-160/LF wyd. 6 z dnia 15.03.2016 | <0,10; pg/l; Rozp.MZ <0,0050
M (Dz.U.2017.2294)
Suma trihalogenometanow (THM) ng/l A | PN-ENISO 10301:2002 < 100; pg/l; Rozp. MZ (Dz.U. 8,5 +-1,2
M 2017.2294)
Glin ng/l AE | PN-ENISO 17294-2:2016-11 <200; pg/l; Rozp.MZ 30 +/-5
M (Dz.U.2017.2294)
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Lab. Badany parametr jm. | Akr. Metodyka badania wg Wymagania Wynik Np.** N

Jon amonowy / amoniak mg/l A | PN-ENISO 11732:2007 pkt 4 <0,50; mg/l; Rozp.MZ <0,13
M (Dz.U.2017.2294)

Chlorki mg/l A | PN-ENISO 10304-1:2009, PN-EN <250; mg/l; Rozp.MZ 29 +/-3
M ISO 10304-1:2009/AC:2012 (Dz.U.2017.2294)

Mangan ng/l AE | PN-ENISO 17294-2:2016-11 <50; pg/l; Rozp.MZ 0,60 +/-0,12
M (Dz.U.2017.2294)

Ogolny wegiel organiczny (OWO) mg/l A | PN-EN 1484:1999 <2,0
M

Siarczany mg/l A | PN-ENISO 10304-1:2009, PN-EN <250; mg/l; Rozp.MZ 54 +/-3
M ISO 10304-1:2009/AC:2012 (Dz.U.2017.2294)

Sod mg/l AE | PN-ENISO 17294-2:2016-11 <200; mg/l; Rozp.MZ 6,5 +/-1,0
M (Dz.U.2017.2294)

Indeks nadmanganianowy (chemiczne | mg/l 02 A | PN-EN ISO 8467:2001 <5,0; mg/l O2; Rozp.MZ 0,89 +/-0,13
M zapotrzebowanie tlenu - ChZT-Mn) / (Dz.U.2017.2294)

utlenialno$¢

Zelazo ng/l AE | PN-ENISO 17294-2:2016-11 <200; pg/l; Rozp.MZ 18 +/-4
M (Dz.U.2017.2294)

Bromodichlorometan ng/l AE | PN-ENISO 10301:2002 <15; ng/l; Rozp.MZ 3,0 +/-0,4
M (Dz.U.2017.2294)

Chlor wolny mg/l A | PB-25/P wyd. 6 z dnia 13.06.2019 od 0,00 do 0,30; mg/l; Rozp.MZ <0,05
- (Dz.U.2017.2294)

Chlor zwiazany (st¢zenie chloramin) mg/l A | PB-25/P wyd. 6 z dnia 13.06.2019 od 0,00 do 0,50; mg/l; Rozp.MZ <0,05
PS (Dz.U.2017.2294)

Suma chloranéw i chlorynéw (z mg/l A PN-EN ISO 10304-4:2002 <0,70; mg/l; Rozp.MZ 0,40 +/-0,11
M obliczen) (Dz.U.2017.2294)

Ozon mg/l A | PB-26/P wyd. 3 z dnia 20.04.2017 od 0,00 do 0,05; mg/l; Rozp.MZ <0,03
PS (Dz.U.2017.2294)

Chloroform (trichlorometan) mg/1 AE | PN-EN ISO 10301:2002 <0,030; mg/l; Rozp.MZ 0,0029 +/-0,0004
M (Dz.U.2017.2294)
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Lab. Badany parametr jm. | Akr. Metodyka badania wg Wymagania Wynik Np.** N

Magnez mg/l AE | PN-ENISO 17294-2:2016-11 od 7 do 125; mg/l; Rozp.MZ 10 +/-2

M (Dz.U.2017.2294)
Srebro mg/l AE | PN-ENISO 17294-2:2016-11 <0,010; mg/l; Rozp.MZ <0,00050

M (Dz.U.2017.2294)
Twardos¢ ogodlna (sumaryczna mg/l A | PN-ENISO 17294-2:2016-11 od 60 do 500; mg/l CaCO3; Rozp.MZ 150 +/-30

M zawarto$¢ wapnia i magnezu) CaCO3 (Dz.U.2017.2294)
Azotyny mg/l A | PN-EN ISO 13395:2001 <0,50; mg/l; Rozp.MZ < 0,066

M (Dz.U.2017.2294)

Np.** - niepewnos¢ rozszerzona wyniku przy poziomie ufnosci ok. 95% i wspétczynniku rozszerzenia k=2
Niepewno$¢ wynikéw podaje sie w sytuaciji, gdy ma to znaczenie dla miarodajnosci wynikdéw badan lub zgodno$ci z warto$ciami granicznymi oraz na zyczenie Klienta
Wyniki odnoszg si¢ wytgcznie do badanych prébek.
Sprawozdanie zawiera wyniki badan prébek w ilosci: 1 szt i bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci.
W ciggu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badan Klient ma prawo do reklamaciji.
Laboratorium nie przechowuje prébek po badaniach, chyba Ze z Klientem ustalono inaczej
Miejsce wykonywania badan: t - tajski, M - Mystowice, PS - Pomiar In-Situ

UWAGA: Oryginalne sprawozdania z badan sg wydawane w formie elektronicznej z rozszerzeniem *.pdf, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W zwigzku z tym wszystkie wydruki, o ile
nie sg potwierdzone za zgodnos$¢ z oryginatem, sg kopiami.

Uwagi:
Liczba progowa smaku/zapachu: metoda parzysta, pelna, wybdr niewymuszony; trzy osoby oceniajace. Czas przechowywania probki przed
badaniami: <72h. Temp. badanej probki: 23+2 °C. Woda odniesienia: woda zrodlana butelkowana. Data i godzina badania: 02.07.202 09:00.

Sprawozdanie sporzadzono w 1 egz. Koniec SpraWOzdania Oryginat pdf: Zleceniodawca, kopia pdf: Archiwum w/m

Sporzadzono dnia: Autoryzowal wynik: Zatwierdzil:

09-07-2021 Pracownik JARS nr: 2120 Mt.spegj. ds. Srodowiska Podpisano kwalifikowanym podpisem
Pracownik JARS nr: 2137 elektronicznym

i S nr: 2202
Pracounic JARS v 2957 A

Pracownik JARS nr: 2228
Pracownik JARS nr: 2255
Pracownik JARS nr: 2261
Pracownik JARS nr: 2307
Pracownik JARS nr: 2437
Pracownik JARS nr: 2514

Pracownik JARS nr: 2474
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